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Roczna ocena jakosci wody (od 02.06.2016 r. do 21.11.2017 r.)
na krytym basenie w Hotelu Arkas przy ul. Daszynskiego 1A, 46-060 Prészkéw

z dnia 14 marca 1985 r. o Parnistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 I., poz. 1261) oraz § 4
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. sprawie wymagan, jakim powinng
odpowiadaé¢ woda na plywalniach (Dz. U. 22015 r., 20z. 2016), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza,
ze:

1. Woda doprowadzana na plywalnie pochodzi z wodociggu zbiorowego Zaopatrzenia tj. wodociggu

2015 r. w sprawie Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.z2015r,, poz. 1989);
2. Plywania Wyposazona jest w 1 niecke basenowa, 2 wanny SPA oraz 4 natryski, z ktérych
dokonywano oceny jakosci wody zgodnie z Wymaganiem rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r.
W sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na phywalniach,
3. Ocena parametréw Jakosci wody na ptywalni dokonywana byla przez zarzadzajacego plywalnig
w wyniku:
1) prowadzonej biezacej obserwacji jakosci wody
2) udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania cztery razy dziennie wynikéw
pomiaréw w zakresie chlory wolnego, odczynu PH, potencjatu redox, temperatury oraz raz
dziennie w zakresie chlory Zwigzanego.
4. Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane byty przez zarzadzajacego:
1) zgodnie z ustalonym z Pafstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu
harmonogramem z wylaczeniem badania wod Y z systemu cyrkulacji w 2016 r.
2) zgodnie z wymaganym zakresem okreslonym w zataczniku Nr 1 iNr 2 do rozporzadzenia z dnia
9 listopada 2015 r. w Sprawie wymagar, jakin; powinna odpowiada¢ woda na phywalniach.
— zakres badaf wykonywanych w laboratorium obejmowat: Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, ogélna liczba mikroorganizméw w 36 °C, Legionella sp., metnosé, chloroform,
2 THM, azotany, utlenialno$é.
3) zgodnie z Wymagang czgstotliwo$cia okreslong w zataczniku Nr 3 do rozporzadzenia z dnia
9 listopada 2015 r. sprawie wymagarn, jakim powinna odpowiadaé woda na phywalniach;




4) w laboratoriach, posiadajacych akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, t;. Laboratorium

SGS Polska Sp. z 0.0., ul. Cieszyfiska 52a, 43-200 Pszczyna.

5. Zarzadzajacy plywalnia nie przekazywal w terminie Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Opolu sprawozdan z badan wody wraz ze wskazaniem dzialah naprawczych
w przypadku, gdy woda nie spelniata wymagan okreslonych w zafaczniku Nr 1 i Nr 2 do
rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda
na plywalniach.

W 2016 roku zarzadca krytego basenu w Hotelu Arkas w Prészkowie prowadzit badania wody

z niecki basenowej oraz wanny SPA. Natomiast od stycznia 2017 r. badaniami objeta zostata rowniez
woda pochodzaca z systemu cyrkulacji zaopatrujgcego w wode niecke basenowa oraz wanny SPA.
W systemie cyrkulacji wyréznia si¢ 2 obiegi z czego jeden zasila niecke basenows, a drugi wanny SPA.
Ponadto w analizowanym okresie czasu, tj. od 02.06.2016 r. do 27.11.2017 r. zarzadca basenu prowadzit
w wyznaczonych godzinach dziatania ptywalni codzienny rejestr pomiaréw, w ktérym mierzone byly
odezyn pH, potencjat REDOX, chlor wolny, chlor zwigzany oraz temperatura wody.

Na podstawie przedstawionych Pafistwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu

w Opolu sprawozdan z badaf laboratoryjnych wody z niecki basenowej, wanien SPA oraz od stycznia
2017 r. takze wody z systemu cyrkulacji oraz na podstawie wynikéw z rejestru codziennych pomiarow
parametréw wody za rok 2016/2017 stwierdza sie, iz:

w wodzie z niecki basenowej w 2016 r. oraz 2017 r. na podstawie badan laboratoryjnych
stwierdzono, ze powtarzajacym si¢ problemem byt zbyt wysoki poziomu trichlorometanu
(chloroformu) w wodzie. Ponadto na podstawie analizy rejestru codziennych pomiar6w
parametréw wody z niecki basenowej za rok 2016/2017 stwierdzono, iz w 2016 r. w przypadku
okoto potowy pomiaréw potencjat REDOX miat zbyt niska warto$é. W 2017 r. sytuacja ulegla
lekkiej poprawie, gdyz obnizona warto$¢ potencjalu REDOX stwierdzono w okoto 1/3
wszystkich wynikéw. W przypadku chloru wolnego, parametr ten byt w 2016 r. w 90%
wszystkich pomiaréw przekroczony. W 2017 r. tendencja ta utrzymywala si¢ do konca kwietnia.
Od poczatku maja zauwazono znaczacg poprawg w utrzymywaniu odpowiedniej zawartosci
chloru wolnego w wodzie. Sporadycznie zdarzalo sig, iz jego zawartos¢ w wodzie byla za niska.
Problemem wystepujacym zaréwno w 2016, jak i 2017 r. byl zbyt wysoki poziom chloru
zwigzanego w wodzie. Jego zawarto$¢ w wodzie przekroczona jest niemal we wszystkich
dokonanych pomiarach. Odezyn pH w catym analizowanym okresie utrzymywany byt na
odpowiednim poziomie. W 2016 r. w miesigcach sierpniu oraz wrze$niu zauwazono, iz
temperatura wody w niecce basenowej osiagata temperaturg wysokosci > 30°C, co wedlug w/w
rozporzadzenia wymaga zwigkszonej czgstotliwosci badan pod katem Legionella sp., ktore nie
byly planowane wedlug zaopiniowanego przez PPIS w Opolu haromonogramu. W pozostatych
miesigcach 2016 r. oraz w 2017 r. temperatura utrzymywana byta na poziomie ponizej 30° C.

w wodzie z wanien SPA w 2016 r. na podstawie badan laboratoryjnych stwierdzono
w miesiacach sierpniu oraz listopadzie przekroczenie doduszanej wartosci trichlorometanu
(chloroformu) w wodzie. W 2017 r. problem ten powtérzyt sie w miesigcu sierpniu. Ponadto
w2017 r. stwierdzono w miesigcach styczniu oraz lutym przekroczenie ogolnej liczby
mikroorganizméw w 36°C po 48 h inkubacji. Powtarzajgcym si¢ problemem w 2017 r. byla
takze podwyzszona warto$¢ utlenialnodci. Ponadto na podstawie analizy rejestru codziennych
pomiaréw parametrow wody z wanien SPA za rok 2016/2017 stwierdzono, iz w 2016 r.
w przypadku okoto pofowy pomiaréw potencjat REDOX miat zbyt niska wartos¢. W 2017 r.
sytuacja ulegta lekkiej poprawie, gdyz obnizong wartoé$é potencjalu REDOX stwierdzono
w okoto 1/3 wszystkich wynikéw. W przypadku chloru wolnego, parametr ten w 2016 r. byt
utrzymywany na odpowiednim poziomie, a tylko sporadycznie jego warto$¢ byta podwyzszona.



Problemem wystepujacym zardwno w 2016, jak i 2017 r. byt zbyt wysoki poziom chloru
zwigzanego w wodzie. Jego zawartoé¢ w wodzie przekroczona jest niemal we wszystkich
dokonanych pomiarach. Parametry, ;. odczyn pH oraz temperatura wody w wannach SPA
W calym analizowanym okresie utrzymywane byty na odpowiednim poziomie.

wodzie pochodzacej z systemu cyrkulacji zasilajacej niecke basenowg w miesigcach styczniu,
kwietniu, maju, Czerwcu,  sierpniu  oraz  wrzeéniy przekroczona byla 0gdblna liczba
mikroorganizméw w 36°C po 48 h inkubacji. Ponadto w miesigcu sierpniu przekroczony byt

W 36°C po 48 h inkubacji. Ponadto w miesigcu  sierpniu przekroczony by} poziom
trichlorometanu (chloroformu) w wodzie, a w kwietniu i czerweu podwyzszona byla takze
utlenialnosé.

zarzadzajacy w/w basenem w analizowanym okresie przeprowadzit dwukrotne badania wody
cieplej spod natryskéw pod katem bakterij Legionella sp. na podstawie przedstawionych
wynikéw nie stwierdzono obecnosci w/w bukterii w wodzie cieplej.

w 2016 r. zarzadzajacy prowadzit badania ze wzgledu na zakres j czestotliwosé zgodnie
z ustalonym z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu harmonogramem

zsystemu cyrkulacji. W pierwszym kwartale 2017 I. W styczniu stwierdzono natomiast
brak jednych badan parametréw mikrobiologicznych dla niecki basenowej, a w przypadku
wanien SPA w miesigcach styczen, luty i marzec niepehy zakres badan mikrobiologicznych

zdarzaly sie braki pojedynczych pomiaréw parametréw wody.

W 2016 r. oraz 2017 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu nie byt
informowany o wystepujacych w wodzie przekroczeniach parametréw ﬁzykochemicznych
i mikrobiologicznych,

Wdniu 21.11.2017 . Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pobrat do badan

probki wody pochodzacej z niecki basenowej, wanien SPA, systemu cyrkulacji oraz spod natrysku.




zwanny SPA (znajdujacej si¢ po lewej stronie stojac tytem do wejicia na hale basenowsg)
stwierdzono przekroczenie parametréw fizykochemicznych, tj. zbyt niski poziom chloru wolnego,

zbyt wysoki poziom chloru zwiazanego, podwyzszona metno$¢ oraz obnizony poziom potencjatlu
REDOX. Natomiast w wodzie pochodzacej z systemu cyrkulacji zasilajacej zaréwno niecka
basenowa, jak i wanny SPA stwierdzono podwyzszony poziom chloru zwigzanego.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu majac na uwadze powyzsza analize
stwicrdza, zc prowadzony przez firm¢ TOMECHNA, Malgurzaty Tumechna, Michal Tomechna
Spotka Jawna, ul. Daszynskiego 1 A, 46-060 Prészkéw nadzér na jakoscia wody na krytym basenie
w Hotelu Arkas w Prészkowie przy ul. Daszynskiego 1A jest prowadzony poprawnie.

Jednakze niezbedna jest poprawa w zakresie zapewnienia zgodnych z w/w rozporzadzeniem
wartosci _parametrdw fizykochemicznych w_wodzie. tj. chloru wolnego, chloru zwiazanego.,
chloroformu, metnosei, utlenialnosci, potencjatu REDOX oraz parametréw mikrobiologicznych, ti.
ogdlna liczba mikroorganizméw 36°C po 48h inkubacji. Poprawa tych parametréw wodzie pochodzacej
z niecki basenowej, wanien SPA oraz z systemu cyrkulacji jest niezbedna, aby zapewnié odpowiednia
jakos¢ wody nie zagrazajaca zdrowiu oséb korzystajacych z krytego basenu w Hotelu Arkas
w Proszkowie oraz pozwoli na wyeliminowanie pojedynczo wystepujacych przekroczen
mikrobiologicznych w wodzie. Ponadto niezbedne jest wzmozenie kontroli nad prowadzeniem rejestru
codziennych pomiaréw parametréw w_wodzie, tak aby pomiary byly prowadzone zgodnie
zuzgodnionym z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu harmonogramem
i zakresem pomiaréw. Nalezy pamietaé, iz w razie jakichkolwiek przekroczen mikrobiologicznych
i fizykochemicznych nalezy niezwlocznie informowaé o nich Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Opolu.

Zgodnie z wymaganiem § 7 przywelanego rozporzadzenia zarzadzajacy plywalnig
w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej (jezeli
taka jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakosci wody na plywalni
dokonanej przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Do wiadomos$ci:

1. al/a



